
ABSTRACT
컨버터 계통연계형 인버터 입 출력 필터DC-DC , DC-AC ( ) , ㆍ

등으로 구성된 연료전지용 에서 컨버터가 전체 효PCS DC-DC
율에 가장 많은 영향을 미친다고 할 수 있는데 본 논문에서는

컨버터를 선정하여 손실에 관하여 해석하였다Push-Pull .
서론1.

연료전지 스택에서 출력되는 전압은 부하의 변동에 따라 급

격하게 큰 값으로 변동하므로 이를 안정된 전원으로 유지하기

위한 컨버터가 필수적이며 이를 교류로 변환하기 위해DC-DC
인버터 또한 필수적인 구성요소가 된다 여기에 부가DC-AC .

적으로 필터 등이 추가되어 연료전지 PCS(Power Conditioning
가 된다 연료전지 에서 컨버터의 효율이System) . PCS DC-DC

전체 시스템 성능에 큰 비중을 차지한다 여기에는. Boost,
컨버터 등이 적용되며 한Half-Bridge, Full-Bridge, Push-Pull

예로 선진국에서는 하나의 시스템에 두가지 컨버터를 적용하여

전체 시스템에서 높은 효율을 나타내기도 한다 본 논문에서는.
스위치 양단에 걸리는 전압이 입력 전압의 배가 되어 전압 스2
트레스로 영향을 받지만 에 비해 스위치 개수가 절Full-Bridge
반이고 고주파 변압기의 절연 특성으로 인해 저전압 대전류의

특성에서 주로 사용되는 컨버터를 선정하였고 구성Push-Pull
요소 각각의 손실을 중점적으로 해석하였으며 인Full-Bridge
버터와 함께 를 구성하여 실험을 통해 효율을 측정하였다PCS .

2. Push-Pull Type PCS
구성 및 동작원리2.1

컨버터는 그림 과 정류 방식에 따라 두가지로Push-Pull 1
구분될 수 있다 그림 에서는 반파 정류기를 사용하며 스위. 1(a)
칭 사이클의 한주기내에 권선의 절반만 에너지를 전달하기 때

문에 변압기 이용률이 낮은 단점이 있으나 그림 처럼 전파1(b)
정류기를 사용하면 중간 탭을 이용하지 않아 변압기 이용률이

증가하므로 부피를 줄일 수 있으며 저렴한 컨버터 구현이 가능

한 장점이 있다[1] 따라서 본 논문에서는 그림 의 회로를. 1(b)
기준으로 기술하였다 입력전압이 저전압일 경우 단 하나의 스.
위치 전원과 직렬로 연결되어 스위칭 손실이 낮은 장점이 있어

스위칭 소자의 손실 저감이 요구되는 시스템에서 일반적으로

컨버터가 사용되어지고 있다Push-Pull [2][3].
변압기의 차측 전압은 구형파가 음과 양이 서로 번갈아 나2

타나며 그 폭은 한주기내에 스위치가 되는 시간만큼이 된on
다 두 개의 스위치는 규칙적으로 를 반복하는데 서로. on/off ,

의 위상차로 번갈아 켜지는 방식으로 동작한다180° [4][5].

반파 정류기를 이용한 회로(a) 전파 정류기를 이용한 회로(b)

그림 컨버터의 회로도1 Push-Pull

Fig. 1 Push-Pull converter scheme

컨버터의 설계2.2 Push-Pull
일반적인 컨버터는 두 개의 스위치 승압을 위한Push-Pull ,

변압기 정류기 출력 필터로 구성되며 표 에서 주어진 전, , LC 1
기적 사양과 아래에 전개된 수식들에 의해 설계된다.

정격 전력 1.1[kW]
정격 입력전압() 50[V]

입력 전압범위(min∼max) 30[V] 70[V]～

스위칭 주파수 20[kHz]
정격 출력전압() 360[V]

출력 전류범위(min∼max) 0.1[A] 4[A]～

표 컨버터 전기적 사양1 Push-Pull

Table 1 Push-Pull converter specification

고주파 변압기 코어 손실 밀도 및 차측 권선수1) 1 2ㆍ
 ∆∙

min ∙max∙
 (1)

 max∙min 


∙ (2)

여기서  주기: , ∆ 자속밀도: ,  코어의 단면적:
 다이오드 전압강하: ,  인덕터 전압강하:
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스위치의 듀티비2)
max 


∙min 


 min 


∙max

 (3)

차측 권선에 흐르는 전류의 실효값3) 1 2ㆍ
 


∙ max∙max  (4)

  

∙ max∙max  (5)

스위치 양단의 전압과 흐르는 전류4)
max max  (6)
max 


∙maxmin  (7)

다이오드의 역저지 전압과 흐르는 전류의 최대치5)
 


∙max (8)

max  maxmin  (9)

출력필터의 인덕터와 권선수6)

≥



min 

 ∆ 출력전류리플 (10)





  인덕턴스계수 (11)

출력필터 커패시터7)








min 

 ∆ 
∆

 (12)

컨버터의 손실해석2.3 Push-Pull
컨버터에서는 스위치 다이오드 변압기 등에서 손실이 발생, ,

하며 아래에 전개된 수식들에 의해 해석되었다.
고주파 변압기 손실1)

 ∙
∙      상수 (13)

단위체적당 손실×부피 (14)
  

 × (15)
  

 × (16)
  

∙
 (17)

여기서  턴당 평균 길이: ,  턴수: ,  전선단면적:

손실2) MOSFET
   


∙∙ ∙∙  (18)

  
 ∙ ∙∙ (19)

  

∙∙ ∙∙ (20)

     (21)

여기서  스위치 양단전압: ,  의 도통전류: MOSFET
 스위칭 주파수: ,  스위치 도통시간:
 턴온 천이시간: ,  턴오프 천이시간:
 의 간의 저항: MOSFET Drain-Source on

    (22)
  ln 

∙  (23)

 

 ∙ (24)
    (25)
 

′
 (26)

 ln






′ 


 (27)

여기서 ,  드레인 전류 상승 하강시간: ,
,  스위치 양단전압 상승 하강시간: ,
,  게이트 입력 전류 저항: ,
 입력 커패시턴스: MOSFET
 게이트와 드레인간의 커패시턴스:
 컷 오프 전압: MOSFET

정류기 손실3)

 





×    
 





 × 
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×    ×
 (29)

여기서, 
 





   


 






   실효치

인덕터 동손 및 코어 손실4)
  

 ×   (30)
  

  (31)

커패시터 손실5)
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 (32)
 

∆ (33)

 

 (34)
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구 분 소자 선정 및 정격

고주파변압기 권선비 5:70
MOSFET 듀티비 0.18 0.43～

IRFP460 500[V], 80[A]
다이오드 DSEP30 2000[V], 7[A]
인덕터 CM777124 4.8[mH]
캐피시터 - 2.2[uF]

표 컨버터 설계 결과2 Push-Pull

Table 2 Push-Pull converter design result

L

27.1%

MOSFET

6.14%

다이오드
9.7%

고주파변압기
54.6%

Capacitor

0.18%

Push-Pull  컨버터손실분석

그림 컨버터 이론적 손실분석2 Push-Pull

Fig. 2 The analysis of push-pull converter loss

그림 는 정격운전조건에서 컨버터의 손실분석을 나타낸 것2
으로 그림에서 볼 수 있듯이 고주파 변압기의 손실이 54.6[%]
로 가장 크고 커패시터의 손실이 로 가장 낮았다0.18[%] .

실험2.4 Push-Pull Type PCS
컨버터의 손실을 분석하기 위해 구간별로Push-Pull PCS

전체 효율에 관한 실험을 수행하였고 정격영역에서 효율이

정도로 나타났으며 그림 는 실험결과를 바탕으로 저전88[%] 4
력에서 정격전력까지 구간별로 전체 효율 및 손실을 그래프로

나타낸 것이다.

입력
전력[W]

입력
전압[V]

입력
전류[A]

출력
전력[W]

출력
전압[V]

출력
전류[A]

효율[%]
48.02 49.93 0.962 14.452 226.7 0.064 30.096
201.70 50.24 4.015 154.67 226.8 0.682 76.683
595.40 50.22 11.856 519.4 227.8 2.280 87.235
1009.70 50.19 20.118 888.5 229.6 3.870 87.996
1068.80 50.12 21.325 939.7 229.6 4.093 87.921
1109.40 50.04 22.170 973.6 229.3 4.246 87.759

표 저전력에서 정격전력까지의 출력특성3 Push-Pull Type PCS

O utp u t  V o ltage  (1 )

O u tp u t  C urren t (2 )

(1 ) 1 0 0V /d iv (2) 1 0A /d iv 5m s /div

일 때(a) 50[W] 일 때(b) 200[W]

일 때(c) 600[W] 일 때(d) 1050[W]

그림 구간별 출력 전압 및 전류3 Push-Pull Type PCS

Fig. 3 Output voltage & current Waveform of Push-pull type PCS
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그림 구간별 효율 및 손실4 Push-Pull Type PCS

Fig. 4 Push-Pull type PCS efficiency & loss

결론3.
실험된 의 전체 효율은 약 를 나타내었는데 일반PCS 88[%]

적인 인버터의 효율을 약 라 한다면 필터 등Full-Bridge 95[%]
을 고려한 컨버터의 효율은 약 정도로 비교적 낮은 효율94[%]
이 되는 것을 예상할 수 있다 이는 이론적 손실분석에서 알.
수 있듯이 높은 승압비에 따른 변압기 동손 인덕터의 손실이,
비교적 높았기 때문인 것으로 판단된다 그러나 우선 전체 효.
율을 대해 이론적으로 분석을 한 것이며 추가적인 실험으로 이

론적인 손실과 실제 손실을 비교할 예정이다.
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