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Abstract

It is necessary to develop new air-conditioning method which can be satisfied 

individual separated space and request of occupants. The indoor thermal environment 

and flow field are investigated both experimentally and numerically. This study 

concentrated on analysis of indoor thermal environment by diffusion direction of 

ceiling type air conditioner of the classroom. The velocity and temperature distribution 

of air in the room calculated by 3-dimensional method, which include the effect of 

insulation of the building and outdoor state. 

This analysis shows that optimum diffusion direction is 30° to increase thermal 

comfort in winter and optimum diffusion direction is 15° to increase thermal comfort 

in summer.

Key words : Diffusion direction, Ceiling type air conditioner, Thermal environment

Ⅰ.  서  론

학교건물에 있어서 쾌 성의 향상은 학생들의

학습능력과 교사들의 업무능률을 증 시킬 수 있

는 요한 요소로서 학교 건축시 우선 으로 고

려되어야 한다.

학교 교실의 쾌 성은 온도, 습도, 기류속도, 
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조명등과 같은 물리 인 요소와 학생들이 수행하

는 작업종류, 착의량, 사량 등 감성 인 향에 

의해 쾌 도를 다르게 느낄 수 있다. 그러나 물리

인 환경은 학습자라는 주체의 해석을 거쳐 감

성 ․심리 인 조건으로 환되기 때문에 교육환

경에 있어서 물리 인 요소는 매우 요시 되어

야 한다(Kum, 1988).

최근 ‘학교보건법’ 개정에 따라 교실의 환경

생기 이 제정되어 학교건물에서도 냉․난방시설

을 기본 으로 갖추도록 하고 있으며, 히트펌  

기술의 발 에 따라 한 의 실외기에 복수의 실

내 유니트를 속할 수 있는 멀티방식이 개발되

면서 2002년도부터 기존 는 신축학교 건물에 

천장형 공조시스템이 속히 보 되고 있는 추세

이다(Park, 1999).

그러나 학교건물 공간의 활용성, 유지 리의 

편리성, 개별제어의 필요성에 따라 바닥에 설치하

던 실내기가 천장 매입형으로 환되고 있으나 

(Chung, 2000), 천장형의 경우 토출기류가 학생

들의 머리 부분에 직  도달하게 되어 열  불쾌

감을 느낄 수 있으므로 실내 공간의 쾌  역을 

증가시키기 한 정 풍량  토출각도에 한 

검토가 이루어져야 하나, 이에 한 연구가 미흡

한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 학교 교실의 온열환경개

선을 하여 설치되는 공조시스템으로써 천장 사

방토출 에어컨을 용하게 될 경우를 심으로 

실내 열복사에 의한 향과 외기조건에 따른 벽

체 열  일사의 향을 고려한 시뮬 이션을 

수행하여, 천장형 에어컨의 토출각도 15°, 30°, 

45°, 60°에 한 온도  기류 분포를 조사하

다.

그리고 온열환경의 만족도를 평가하기 한 평

면  단면상의 유효온도와 기류속도를 분석하고, 

ASHRAE, ISO 7730의 지침에 따른 유효드래

트온도(EDT)에 해 쾌 도를 측함으로써, 동

기와 하 기에 한 천장형 에어컨의 토출각

도를 제시하고자 한다.

Ⅱ. 수치해석

1. 로그램의 개요

본 로그램은 주로 실내의 비정상 인 열환경

을 평가하는 것을 목 으로 개발되었다(Onishi, 

1988, 1995, 1998). 그리고 가장 큰 특징은 실내

환경에 하여 정상계산 뿐만 아니라 기류나 각 

벽면의 방사  벽체내의 열 도를 고려하여 외

기조건과 건물조건을 입력함으로써 실내의 비정

상 인 열환경을 측하고자 하는 것이다. 

체 계산은 열평형과 물질평형을 고려하여 진

행하 다. 본 로그램은 Simple 알고리즘(음해

법)을 채용하고 있으며, TDMA(선순법)으로 기

류속도 (u, v, w)를 계산하고 온도, 압력 등을 계

산하 다. 한 반 인 계산방법은 Partankar의 

열 달  유체유동수치해법을 따르고, 난류모델

은 Launder등의 표  k-ε모델을 활용하여, 

Staggered Grid를 채용함으로써 정상, 비정상 계

산이 가능하도록 하 다. 

  

2. 기 이론

실내의 기류장을 상으로 하는 해석에서는 속

도가 최 가 될 경우라도 수 m/s이며, 온도는 실

온 0～40℃ 정도를 상정하게 된다. 따라서 기

식은 도에 하여 압력의 향을 무시할 수 있

는 비압축성 흐름으로 상하는 것이 일반 이며, 

온도에 의한 도 변화는 부력항만 고려한 

Boussinesq 근사를 용하는 것이 가능하다. 

한 실내는 벽면 부근을 제외하고 난류로 상하

여 해석하 다. 

본 해석에서 사용된 기 방정식은 다음과 같

다. 

연속의 식

  
∂uj
∂x j

=0                            (1)
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운동량 수송 방정식

∂(ρu i)

∂t
+

∂(ρu ju i)

∂x j
                    (2)
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∂p
∂x i

+{ (μ+μ t)(
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+
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∂x i )+Fi}

스칼라양 ψ의 수송 방정식

∂(ρψ)
∂t

+
∂(ρu jψ)

∂x j

     =
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ψ
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k 의 수송 방정식
   

∂(ρk)
∂t

+
∂(ρu jk)

∂x j
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=
∂
∂x j { (μ+

μ
t

σ
k
)

∂k
∂x j }+G +B-ρε

ε의 수송 방정식

   

∂(ρε)
∂t

+
∂(ρujε)

∂x j

    =
∂
∂x j { (μ+

με
σε

)
∂ε

∂x j }
    +C 1

ε

k
(G +B )-C 2

ρ
ε 2

k
         (5)

  
이상의 식에 나타났던 CD, C 1, C 2, σ k, σε은 

모두 k-ε방정식 모델의 경험정수를 활용하며, 

Launder, Spalding에 의하고 추천되고 있는 값을 

<표 1>에 나타냈다．

CD C 1 C 2 σ ε σ
k

σ
t

1.44 1.92 0.09 1.0 1.3 0.7

<표 1> 경험정수 k-ε모델 Pr수

3. 수치해석의 수행

[그림 1]과 [그림 2]는 각각 계산의 상이 되

는 학교 교실의 형상과 계산격자의 구성을 나타

낸 것이다. 

계산은 천장형 에어컨이 학교 교실의 앙에 

설치되어있는 상태를 상으로 수행하 으며, 오

 9시에 가동하여 30분이 경과하는 동안의 재실

자의 호흡선에 해당하는 바닥에서 1.1m 높이의 

온도를 측하여 결과를 비교하 다. 

[그림 1] 수치해석의 모델

 

[그림 2] 계산 격자 형성

천장형 에어컨의 최  토출각도를 도출하기 

하여 여러 가지 조건을 선정하 다. 각 이스의 

취출각은 15°, 30°, 45°, 60°로 하 으며, 풍량은 

재 학교 건물에 설치된 천장형 에어컨 토출구의 풍

량을 측정하여 평균값에 해당하는 504 m3/h를 입

력하 다. [그림 3]은 계산의 상이 되는 천장형 

에어컨의 형상을 나타낸 것이다. [그림 4]와 <표 

2>는 각 토출구의 풍향과 풍속데이터를 나타낸 것

이다.

그리고 외기조건으로는 부산지방의 동 기 조건

을 활용하 으며 건물의 벽체조건을 각각 입력하
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다. 반 인 계산의 개요는 다음과 같다.    

◎ 표  k-ε난류 모델 

◎ 외기온도 : 부산지역 기상 데이타

◎ 치 : 부산 도 35.13도　경도 129.1도

◎ 계산시간 : 평년기온 1월21일 9시～10시

◎ 계산간격 : 1sec

◎ 수속 정 : 기류 0.1％, 온도 0.01℃

◎ 기온도 : 동 기 10℃ 하 기 30℃

◎ 취출온도 : 동 기 30℃ 하 기 18℃

◎ 일사차폐계수 : 0.7

◎ 벽면일사흡수율 : 1.0

◎ 인 실온도는 외기온도와 평균실온의 평균

◎ 토출각 : 15°, 30°, 45°, 60°

◎ 토출풍량 : 504 m3/h

토출각도 기류속도 z 방향 x․y 방향

60° 4.86 4.21 2.43 

45° 4.69 3.32 3.32 

30° 4.86 2.43 4.21 

15° 5.42 1.40 5.23 

<표 2> 토출구 풍속데이터

[그림 3] 천장형 에어컨의 형상

4. 거주 역의 쾌 도

거주 역의 드래 트를 평가하기 해서는 

EDT(유효드래 트 온도)를 활용하 다. PMV는 

쾌 환경을 나타내기 한 쾌  방정식에 의거하

여 도출되는 값으로 쾌  상태 이외의 환경에 확

장 용시키려고 하는 지표이다. EDT는 

ASHRAE에서 드래 트의 지침으로 정의하고 있

는 것으로 다음의 식으로 계산한다. 

EDT=( t x- tm)-0.039(200vx-30)

여기서 tx와 tm은 각각 계산하고자 하는 지 의 

온도와 실내의 평균온도를 나타내며, vx는 계산하

고자 하는 지 의 기류속도이다. EDT가 -1.5에서 

+1℃의 역에 있으며, 기류속도가 0.35m/s 이내

일 때, 거주자의 부분이 쾌 한 것으로 평가하고 

있다. 

[그림 4] 천정형 에어컨 토출각도

Ⅲ. 결 과 

1. 동 기에 한 해석

[그림 5]는 동 기 천장형 에어컨의 가동 후 

호흡선 1.1m 높이의 실내온도 변화를 나타낸 것

이다.

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

시 간 ( 분 )

온
도

(
o
C
)

1 5 ° 3 0 ° 4 5 ° 6 0 °

[그림 5] 동 기 실내 온도변화
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토출각도 15°의 경우 10분경과 후 실내온도가 

가장 높은 것으로 나타났으며 토출각도 60°의 경

우에는 30분이 경과한 시 에서는 실내온도가 다

른 설정각도와 유사한 값을 나타내고 있으나 10

분이 경과한 시 에서는 다른 토출각도보다 낮은 

값을 나타내는 것으로 나타났다. [그림 6]과 [그

림 7]은 동 기 천장형 에어컨의 가동후 10분이 

경과한 시 에서의 복도와 실외를 좌우로 하는 

XY평면에서의 수직온도분포와 1.1m높이의 수평

면 온도분포를 나타낸 것이다.토출각도가 15°, 

30°, 45°인 경우에는 재실공간의 온도가 균일한 

것으로 나타났으나 60°의 경우에는 실내공간의 

온도분포가 상당히 불균일한 것으로 나타났다.

(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 6] 동 기 수직온도분포

(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 7] 동 기 수평면 온도분포

한 토출각도가 15°일 경우에는 거주공간의 수

평면 온도분포보다는 수직면 온도분포에서 상하

온도차가 상당히 발생되는 것으로 단되어 재실

자에게 불쾌감을  가능성이 있는 것으로 나타

났다.

[그림 8]은 동 기 천장형 에어컨의 가동 후 10 
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(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 8] 동 기 수직면 기류분포

분이 경과한 시 에서 복도와 실외를 좌․우로하는 

X․Y평면에서의 기류분포와 기류방향을 나타낸 것

이다. 15°, 30°의 토출각도에서는 천장 면에서 확

산되어 실내에 기류가 분포하게 되므로 체 인 

기류의 분포가 호흡선인 1.1m 높이에서는 균일하

게 나타나지만, 토출각도 45°에서는 일부 공기가 

토출직후 흡입구로 배출되는 상을 보이는 것을 

알 수 있다. 그리고 토출각도 60°에서는 상당한 

량의 토출 공기가 흡입구로 배출되는 상을 보

이므로 실내온도가 다른 토출각도의 조건보다 느

리게 상승하는 원인이 되는 것을 측할 수 있다. 

그리고 기류분포도 불균일하며 재실자의 호흡

선에 해당하는 바닥에서 1.1m에서 천장형 에어컨

의 수직 아래에 해당하는 역은 상당한 드래

트를 느낄 것으로 상되었다. [그림 9]는 재실자 

호흡선 1.1m 높이에서의 유효드래 트 온도를 나

타낸 것이다. 60°에서는 기류해석의 결과에서 

측되는 바와 같이 토출구의 하부에서 드래 트를 

크게 느끼는 것으로 나타났으며, 30°와 45°에서

는 토출구의 주기류가 도달하는 역에서 드래

트 역이 발생하지만 체 인 기류속도가 크지 

않으므로 그 향은 크지 않을 것으로 생각된다. 

(θ=15°)                (θ=30°)

(θ=45°)                  (θ=60°)

[그림 9] 동 기 불쾌 역분포(EDT)
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그리고 토출각도 15°에서는 기류가 벽면을 따

라서 형성되므로 드래 트 역이 벽면에 가까이 

형성되어 실제 재실자에게는 큰 향을 주지 않

을 것으로 상된다. 

2. 하 기에 한 해석

[그림 10]은 하 기 천장형 에어컨의 가동 후 

호흡선 1.1m 높이의 실내온도변화를 나타낸 것이

다. 토출각도 15°의 경우 10분경과 후 실내온도

가 가장 낮은 것으로 나타났으나, 토출각도 30°와

는 큰 차이를 보이지 않으며 거의 동일한 것으로 

나타났다. 토출각도 60°의 경우에는 30분이 경과

한 시 에서는 실내온도가 다른 설정각도와 유사

한 값을 나타내고 있으나 10분이 경과한 시 에

서는 다른 토출각도보다 상당히 높은 값을 나타

내는 것으로 나타났다. 

1 5

1 7

1 9

2 1

2 3

2 5

2 7

2 9

3 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

시 간 ( 분 )

온
도

(
o
C
)

1 5 ° 3 0 ° 4 5 ° 6 0 °

[그림 10] 하 기 실내 온도변화

[그림 11]과 [그림 12]는 하 기 천장형 에어

컨의 가동 후 10분이 경과한 시 에서의 복도와 

실외를 좌․우로 하는 X․Y평면에서의 수직온도분포

와 바닥에서 1.1m높이의 수평면 온도분포를 나타

낸 것이다. 토출각도가 15°인 경우에는 재실공간

의 온도가 균일한 것으로 나타났으나 토출각도 

30°, 45°의 경우에는 실내공간온도가 일부 불균

일한 형태를 보이며, 60°의 경우에는 실내공간의 

온도분포가 상당히 불균일한 것으로 나타났다. 

한 토출각도가 15°일 경우에는 동 기의 운 조

건과는 달리 거주공간의 수평면 온도분포와 수직

면 온도분포에서 상하온도차가 가장 게 발생되

는 것으로 나타났으며, 호흡선 1.1m높이에서 토

출각도 15°와 거의 유사한 평균온도변화를 보이

는 토출각도 30°에서는 수직면온도가 토출각도 

15°의 경우보다 불균일한 것으로 나타났다. 

(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 11] 하 기 수직면온도분포

[그림 13]은 하 기 천장형 에어컨의 가동후 

10분이 경과한 시 에서 복도와 실외를 좌․우로 

하는 X․Y평면에서의 기류분포와 기류방향을 나타

낸 것이다. 15°의 토출각도에서는 천장면에서 확

산되어 실내에 기류가 분포하게 되므로 체 인 

기류의 분포가 호흡선인 1.1m 높이에서는 균일하

게 나타나지만 토출각도 30°, 45°에서는 냉기류
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의 도차에 의해 재실공간까지 토출구의 직

인 기류가 도달하여  불균일한 분포를 보인다. 그리

고 토출각도 60°에서는 동 기 해석결과와 같이 상

당한 량의 토출 공기가 흡입구로 배출되는 상을

(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 12] 하 기 수평면 온도분포

(a) 토출각도 θ=15°

(b) 토출각도 θ=30°

(c) 토출각도 θ=45°

(d) 토출각도 θ=60°

[그림 13]하 기 수직면 기류분포
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보이므로 실내온도가 다른 토출각도의 조건보다 

느리게 하강하는 원인이 되는 것을 측할 수 

있다. 

그리고 기류분포도 불균일하며 재실자 호흡선 

1.1m에서의 천장형 에어컨의 수직 아래에 해당하

는 역은 상당한 드래 트를 느낄 것으로 생각

된다.

[그림 14]는 하 기 천장형 에어컨의 가동후 

10분이 경과한 시 에 재실자 호흡선 1.1m 높이

에서의 유효드래 트 온도를 나타낸 것이다. 60°

에서는 기류해석의 결과에서 측되는 바와 같이 

토출구의 하부에서 드래 트를 크게 느끼는 것으

로 나타났으며, 30°와 45°에서는 토출구의 주기

류가 도달하는 역에서 드래 트 역이 발생하

며 기류속도도 0.25m/s이상으로 측되므로 천장

형 에어컨의 가동에 따른 기류의 발생으로 넓은 

역에서 약한 드래 트를 발생시킬 것으로 단

된다. 그리고 토출각도 15°에서는 기류가 벽면을 

따라서 형성되므로 드래 트 역이 벽면에 가까

이 형성되어 실제 재실자에게는 큰 향을 주지 

않을 것으로 생각된다.

 

(θ=15°)                   (θ=30°)

(θ=45°)                  (θ=60°)

[그림 14] 하 기 불쾌 역분포(EDT)

Ⅳ. 결  론 

본 연구에서는 학교 교실의 천장 사방토출 공

조시스템에서 토출각도에 따른 온열환경을 비교․
평가하기 해서 수치해석을 수행하고, 다음과 같

은 결과를 도출하 다.

1) 동 기 난방시에는 토출각도 15°와 30°에

서 실내온도분포가 균일하며 호흡선 1.1m 높이 

에서의 온도상승이 크므로 난방에 가장 효과 인 

토출각이라 할 수 있으나, 토출각도 15°의 경우에

는 상하온도차가 크게 발생하므로 동 기 천장형 

에어컨의 최  토출각도는 30°가 한 것으로 

조사되었다. 

2) 하 기 냉방시에는 토출각도 15°와 30°에

서 호흡선 1.1m 높이의 평균온도가 거의 동일하

게 빠른속도로 낮아지지만, 토출각도 30°의 경우

에는 온도분포와 기류분포를 분석한 결과, 주 기

류가 재실자에 향을  수 있어 드래 트의 발

생이 측된다. 따라서 하 기 천장형 에어컨의 

최 토출각도는 15°가 한 것으로 조사되었

다. 

3) 동 기와 하 기에서 토출각도 60°의 경우

에는 토출된 기류가 흡입구의 압력에 의해 토출

직후 배출되는 상이 나타나므로 냉난방의 설정

온도에 도달하는 시간이 상 으로 길어질 것으

로 생각되며, 천장형 에어컨의 아래 부분에서는 

상당히 많은 드래 트 역이 발생되었다. 
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