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  Abstract : This paper is a new method for prevent. The particulate scale. stero-microscope 

were used for the scale removal experiment to improve mineralogical characteristics and the 

reduction of scales in heat pipe. Generally, the scale in the heat pipe consists of calcium 

carbonate minerals, such as calcite and aragonite which are precipitated by the reaction of Ca 

and CO2 in the water. Copper alloy metal could eliminate the scale and prevent the production 

of scale in the heat pipe.
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1. 서 론

  경수(hard water)를  사용하는 열교환기에서 

가장 많이 발생하는 울링은 탄산칼슘(CaCO3 

석회석)이다. 경수에는 과포화된 상태의 미네랄

이온들이 녹아 있기 때문에 불안정한 상태로 

존재한다. 이러한 경수는 온도가 높아짐에 따라 

이온들의 용해도는 낮아지며, 이온들이 결정화

되어 기 인 결합력에 의해 석출되고 이러한 

스 일이 벽에 부착하고 결정으로 성장하여 

스 일(scaling)혹은 침  울링(precipitation 
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fouling)이 되며 이를 통상 울링이라 한다. 

  열교환기 표면의 울링층은 궁극 으로 총

합열 달계수를 작게 한다. 

  경수에서 발생하는 석회석의 경우 열 달계

수는 약 0.8 W/mK인 반면, 카본스틸(carbon 

steel)은 약 90 W/mK이다.

  일반 인 주거용 건물이나 소규모의 상업용 

난방장치의 연료소비량  약 10%가 울링으

로 인해 손실되며, 열교환기용 은 울링으로 

인한 열 달 성능의 감소로 3년 는 5년 주기

로 의 교체가 필요하고 효율감소에 따른 열

손실은 매년 15% 정도 증가하여 5년이 지나면 

약 70%의 열손실이 울링 때문에 발생한다. 

따라서 울링을 효과 으로 제거한다면 그 경
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제  이득이 매우 클 것이다.

  본 연구의 목 은 구리합 섬유를 이용하여 

구리합 섬유의 용액 내에서의 거동 등을 이용

하여 구리합  소재를 이용한 heat pipe표면의 

스 일 발생를 규명하고자 한다.

2. 실 험

  본 실험에 사용된 속은 구리합 섬유로서 

평균 직경이 50 μm로 된 구리와 아연의 합

섬유이다. 구리합 섬유 2 g을 Fig. 1의 125 

cm2 부피의 copper alloy metal reactor에 충진 

후 순환펌  이용하여 3.6 L/min의 유량으로 

수돗물을 순환하며 heat pipe(Gum ung, Korea, 

2 KW) 표면에서의 구리합 섬유에 의한 항온

조의 액성  heat pipe 표면의 변화를 확인하

다.

  

Fig. 1. Schematic diagram of apparatus for 

scale reduction and prevention.

2.1 구리합  섬유터에 의한 탄산칼슘 결정의

     입자 변화  스 일 발생 변화

  결정 핵생성에 필요한 Gibbs 에 지는 다음

과 같이 나타내어진다.

ΔG(nucleation) = ΔG(bulk) + ΔG(surface)

여기서 ΔG(bulk) =  


       (1)

                = 

πr3․ΔGν

       ΔG(surface) = 4πr2․r        (2)

식(1)의 (-)부호는 결정화 되는 동안 에 지소

비를 의미하고 식 (2)의 (+)부호는 핵표면을 만

드는데 사용되는 에 지를 말한다. 핵생성 기 

핵 반 경 (r)이 매 우  작 기  때 문 에 ΔG(surface)가 

ΔG(bulk) 보다 매우 커서  ΔG(nucleation)가 양

수가 되어서 핵이 자연 으로 생성되지 않고 

외부에서 에 지가 공 되어야 하지만 핵반경

이 성장할수록  ΔG(bulk)가 지배 이 되어서 Δ

G가 음수가 되어 핵이 자연 으로 생성됨을 의

미한다. 따라서 기의 핵생성에 필요한 에 지

를 주면 즉, 임계 핵반경 성장에 필요한 에 지

를 주면 그 이후로 자연 으로 핵생성을 하게 

된다.

  Na2CO3와 CaCl2를 이용하여 1000 ppm의 

CaCO3 과포화용액을 제조하고, 제조된1000 

ppm의 CaCO3용액 500 mL를 비하여 구리합

섬유 2g을 용액에 첨가하여 첨가한 용액과 

첨가하지 않은 용액에서의 CaCO3결정입자 크

기 변화  용액의 액성를 분석하 다. 

2.2 구리합  섬유 필터에 의한 스 일 방지

      용액의 변화 시험

  구리합 섬유를 이용하여 100 cm3 부피의 필

터를 제작하고 Fig. 1의 실험 개념을 모델로 하

여 장치를 구성한 것으로 heat pipe를 이용하여 

항온조의 온도를  60℃를 유지하고 순환펌 를 

이용하여 3.6 L/min의 유량으로 Fig. 1의 개념

도와 같이 순환하여 시험하 다. 10 ℓ의 항온

조에 5 ℓ의 수돗물을 넣고 수돗물을 보충하여 

5 ℓ를 유지하며 heat pipe의 구리합 섬유필터

를 설치하여 순환한 항온조와 구리함 섬유필

터를 설치하지 않고 순환한 항온조의 스 일 

발생과 항온조 내의 물의 물성 변화를 시험하

다.

2.3 분석방법

  구리함 섬유에 의한 스 일 제거 실험에서 

구리와 아연의 항온조 내 용출을 확인하기 

해 수질오염공정시험법의 원자흡  도법을 

이용하여 원자흡  도계(AAS 6701F, 

Shimadzu Co., Japan)로 분석하 으며, 항온조

의 pH측정은 pH 측정기(713 pH Meter, 

Metrohm)을이용하여 측정하 으며 TDS 

(TDS1, Hanna instruments, USA)를 측정하고, 

스 일의 발생정도는 안실체 미경(SMZ-2T, 

Nicon Co., Japan)과 입도분석기(Mastersizer, 

Malvern Co. UK)  을 이용하여 heat pipe 표

면의 결정 형성   용액의 결정 입도를 확인

하 다.
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3. 결과  고찰

 3.1 시간에 따른 탄산칼슘 결정의 입자

     크기  스 일 형성

  실험 2-1의 방법으로 1000 ppm의 CaCO3 용

액을 제조하여  결정입자의 변화를 Fig. 2에 나

타내었다. 6 hr 경과 동안 용액 내의 CaCO3결

정은 10 μm로 일정함을 나타내었다. 와 같은 

결과로 결정 성장에 향을 주는 어떠한 요인

의 변화가 없을 때는 CaCO3 결정입자의 크기

가 시간 경과에 따라 큰 변화가 없는 것을 확

인 할 수 있다. 

Fig. 2. Change of particle diameter in calcium 

carbonate solution. 

3.2 구리합  섬유 필터에 의한 탄산칼슘

     결정의 입자 변화  스 일 발생 변화

  구리합 섬유 스 일 제거  발생 방지를 

해 2.2의 실험을 실시하 다.

  Fig. 3은 구리합 섬유의 증류수에서의 구리 

이온과 아연이온의 용출을 나타낸 것이다. 구리

합 섬유의 양이 증가할수록 구리와 아연의 용

출이 증가됨을 확인할 수 있다. 

  Fig. 4는 구리합 섬유로 처리하지 않은 용액

과 처리한 용액에서의 CaCO3의 결정의 크기를 

분석한 것으로 처리하지 않은 CaCO3용액의 결

정형은 시간 경과에 따라 큰 변화가 없지만 구

리합 섬유으로 처리한 CaCO3용액의 결정은 

성장하는 것을 확인 할 수 있다. 구리합 섬유

로부터 용출된 구리 아연이온이 결정형성의 결

정핵으로 작용하여 결정형성 에 지를 공 함

으로써 용액내의 결정형성  결정의 성장이 

용이하게 되어 용액 내의 결정이 커지는 것으

로 생각된다. 이러한 용액 내 CaCO3 결정이 커

지므로 용액 내의 CaCO3결정의 성장이 가속되

어 heat pipe등에서의 결정 형성  성장을 방

해하는 것으로 생각된다.   

Fig. 3. Elution of copper alloy metal in    

distilled water

  

Fig. 4. Change of particle diameter in calcium 

carbonate solution. 
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3.3 구리합 섬유 필터에 의한 스 일 방지 

    용액의 변화 시험

  구리합 섬유의 스 일 방지 실험을 2.3의 방

법으로 실시하 다. Fig. 5는 실험용액 내에서

의 TDS(Total Dissolved Solids)의 변화를 나

타낸 것으로 처리한 용액 내에서 TDS의 양이 

실험 기간 동안 더 큰 것을 확인 할 수 있었다. 

처리 용액에서 구리합 섬유에서의 이온의 용

출에 의해 용액 상에서 칼슘이온 등의 스 일 

형성 원인 이온들이 이온의 형태 보다는 결정

을 형성하여 존재하므로 용액의 TDS가 증가하

는 것으로 생각된다.

Fig. 5. Change of solution property in the 

presence of copper alloy metal fiber.

  Fig. 6은 시간 경과에 따른 용액 내 pH 변화

를 나타내었다. 구리합 섬유로 처리한 용액이

나 처리하지 않은 용액의 pH가 증가하는 것을 

알 수 있다. 

  Fig. 7과 Fig. 8은 구리합 섬유로 처리한 

용액과 처리 하지 않은 용액에서의 구리와 아

연 이온의 변화를 나타내었다. 구리합 섬유로 

처리한 용액이나 처리하지 않은 용액이나 용

액 내에서의 구리는 거의 나타나지 않는 것을 

볼 수 있다. 아연이온은 비슷한 수 으로 나타

났다.

Fig. 6. Change of pH in the presence of 

copper alloy metal fiber.

Fig. 7. Change of Cu2+ in the presence of 

copper alloy metal fiber.

  Fig. 9는 구리합 섬유로 처리한 용액과 처리

하지 않은 용액에서의 Ca2+의 농도를 나타내었

다. 처리하지 않은 용액에서는 시간 경과에 따
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라 Ca2+의 농도가 일정농도 이상 유지하고 처

리한 용액에서는 용액내의 Ca2+의 농도가 감소

한 상태에서 유지되는 것을 확인할 수 있다.

Fig. 8. Change of Zn2+ in the presence of 

copper alloy metal fiber.

Fig. 9. Change of Ca2+ in the presence of 

copper alloy metal fiber.

  Fig. 9의 결과로부터 용액 내에서 Ca2+의 농

도가 일정 이하로 유지됨으로써 heat pipe의 표

면에서 스 일의 형성이 어려워짐을 알 수 있

으며 실제 heat pipe에서 스 일의 형성은 처리

하지 않은 용액에 비해 구리합 섬유로 처리한 

용액에서 스 일의 형성이 게 일어남을 확인

할 수 있었다.

4. 결론

  구리아연합 섬유를 이용한 스 일 제거 실

험에서 구리합 섬유에 의한 스 일 생성억제 

효과를 확인할 수 있었으며 아래와 같은 결론

을 얻을 수 있었다.

  1. 구리합 섬유 처리를 하지 않은 용액에서

는 CaCO3의 결정이 10 μm로 변화가 없이 

일정하 으나 구리합 섬유로 처리된 용액

에서 CaCO3의 결정 크기가 35 μm로 더 

크게 성장하 다.

  2. 구리함 섬유를 이용한 스 일 방지 실험

에서 pH  TDS는 처리가 된  용액에서 

높게 나타났다.

  3. 구리합 섬유로 처리한 용액에서 구리  

아연의 농도가 처리되지 않은 용액과 차이

가 없었다.

  4. 스 일의 발생은 구리합 처리 된 항온조

의 Heat pipe의 스 일 발생이 은 것을 

확인할 수 있었다.

  와 같은 결과로 구리합 섬유 처리를 통

한 스 일 발생 억제의 가능성을 확인할 수 

있었다.
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