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In this paper, we utilize a Gaussian process to predict the power consumption in the air-conditioning system. As the power 
consumption in the air-conditioning system takes a form of a time-series and the prediction of the power consumption becomes 
very important from the perspective of the efficient energy management, it is worth to investigate the time-series model for 
the prediction of the power consumption. To this end, we apply the Gaussian process to predict the power consumption, in 
which the Gaussian process provides a prior probability to every possible function and higher probabilities are given to functions 
that are more likely consistent with the empirical data. We also discuss how to estimate the hyper-parameters, which are parameters 
in the covariance function of the Gaussian process model. We estimated the hyper-parameters with two different methods (marginal 
likelihood and leave-one-out cross validation) and obtained a model that pertinently describes the data and the results are more 
or less independent of the estimation method of hyper-parameters. We validated the prediction results by the error analysis of 
the mean relative error and the mean absolute error. The mean relative error analysis showed that about 3.4% of the predicted 
value came from the error, and the mean absolute error analysis confirmed that the error in within the standard deviation of 
the predicted value. We also adopt the non-parametric Wilcoxon’s sign-rank test to assess the fitness of the proposed model 
and found that the null hypothesis of uniformity was accepted under the significance level of 5%. These results can be applied 
to a more elaborate control of the power consumption in the air-conditioning system.
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1. 서  론1)

한정된 공장 부지에 격히 증가하는 설비들로 인해 
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최근의 공조 시스템은 매우 복잡한 구조를 띄게 되어 공조 
시스템의 제어  리가 어려워지는 문제가 발생하고, 
이러한 문제 은 결과 으로 공조 시스템의 안정성과 에
지의 낭비를 래한다[6]. 공조 시스템의 에 지 약을 

한 기존 정책은 장비의 효율 개선을 통한 소비 력의 

량을 감소시키는 방식으로 주로 진행되어 왔다[7]. 



A Study on the Prediction of Power Consumption in the Air-Conditioning System by Using the Gaussian Process 65

그러나 최근 공장 운  측면에서 에 지 약에 한 

심이 높아지면서, 에 지의 효율 인 사용  리를 

해 공장 에 지 리시스템(Factory Energy Management 
System, FEMS)의 보 이 차 확 되고 있다. 특히 공조 
설비의 소모 력(혹은 에 지)은 주로 시간에 따라 변
하는 시계열 데이터(time-series data) 형식을 취하는데, 기
존의 공조 설비 제어는 주로 기본 인 온도 제어만 수행

하고 있기 때문에 시간에 따라 소모 력이 변화하는 동

 시스템을 하게 제어하지 못하고 있는 실정이다. 
공조기에 소요되는 력 측은 효율  에 지 리 

측면에서 매우 요하며, 소모 력 측을 통한 에 지 

리를 해서는 시간에 따른 소모 력의 변화를 측

할 수 있는 시계열 모형 구축이 필요하다. 시계열 데이터
의 측은 주어진 실험 데이터를 사용하여 종속변수의 

값을 측하는 회귀분석(regression analysis) 문제에 속하
는데, 시간에 따른 력소모량 측의 경우는 시간(독립 
변수)에 따른 소모 력량(종속 변수)을 표 하는 회귀함

수를 결정하는 문제로 귀결된다. 
회귀함수를 결정하는 방법은 크게 두 가지로 요약할 

수 있다. 첫 번째 방법은 특정한 유형( 를 들어 선형함수 
등)에 속하는 함수로 회귀함수를 제한하는 방법이다. 이 
방법은 가장 리 사용되는 것으로 선형  다 회귀모형

이 이 방법에 속한다. 시계열 데이터의 측인 경우에는 
다 회귀모형의 일종으로 ARMA(Autoregressive Moving 
Average)[11], ARCH(Autoregressive Conditional Heterosce-
dasticity)[4], 혹은 ARMA를 일반화한 GARMA[2] 모형 
등이 사용되고 있다. 한 최근에는 선형성과 주기성을 

가진 요소가 확률 분포와 혼재되어 있는 시계열 데이터의 

분석에서 선형  주기  요소를 제거하는 방법론에 한 

연구도 수행되었다[10, 13]. 첫 번째 방법은 선택한 특정
한 유형의 함수에 한 정당성을 확보하여야 하며, 선택
된 함수에 포함되어 있는 매개변수를 추정해야 한다. 따
라서 함수 선택에 한 정당성 확보와 매개변수의 추정을 

추가로 고려해야 하며, 한 선택한 함수를 사용하여 

하게 모델링이 되지 않는 경우에는 측 결과 역시 좋

지 않다는 단 이 있다. 
두 번째 방법은 베이지안(Bayesian) 방법[9]으로 가능한 

모든 함수를 사 확률(prior probability)을 부여하여 생성
하고, 실험 데이터를 우도(likelihood)로 사용하여 사후확
률(posterior probability)로 목 함수(즉, 측치)를 결정하
는 방법이다. 이 방법은 모든 가능한 함수를 고려하기 때
문에 특정한 유형의 함수에 국한되지 않는 장 은 있으

나, 무한히 많은 함수들을 실 인 시간 내에 생성해야 

하는 문제가 있다. 정규 확률과정(Gaussian process)[12]
은 이러한 문제를 하게 해결하는 방법으로 사 확률

과 우도를 사용하여 사후확률을 구하기 때문에 베이지안 

추론(Bayesian inference)에 속하며, 매개변수를 사용하지 
않기 때문에 비모수(non-parametric)  방법에 속한다. 이러
한 이유로 정규 확률과정은 마이크로 어 이(micro-array)
를 사용한 유 자 발 [8] 혹은 로  팔 제어[15]와 같은 
복잡하고 불규칙 으로 변하는 시계열 데이터의 측에 

활용되고 있다. 
일반 으로 공조기의 소모 력은 공조기 구조뿐만 아

니라, 외부 온도, 건조 상, 공조기 출구와 실제 작업장
간의 거리 등 다양한 요인에 향을 받기 때문에 특정한 

유형의 함수를 선정하여 회귀분석을 수행하기에 무리가 

따를 수 있다. 따라서 본 연구에서는 시간에 따라 불규칙
으로 변화하는 공조기의 소모 력 시계열 데이터를 

정규 확률과정을 용하여 측하고자 한다. 본 연구의 
결과는 향후 측 모형과 공조기의 소모 력 상황을 비

교 검토하고 측 모형의 신뢰성을 검증을 통해 자동차 

건조 공정에 사용되는 여러 공조기들의 에 지 소비 패

턴을 측하여 리하는 데 용할 수 있을 것으로 단

된다.
본 논문은 다음과 같이 구성되어 있다. 제 2장에서는 

정규 확률과정을 소모 력 시계열 데이터에 용하는 

과정을 설명하 으며, 제 3장에서는 공분산 함수의 결정
과 월매개변수의 추정에 하여 언 하 다. 한 제 

4장에서는 실험 데이터를 정규 확률 과정에 용한 결과
와 그 의미를 분석하 고, 제 5장에서는 본 논문의 결론
을 맺었다.

2. 정규 확률과정(Gaussian Process)

정규 확률과정은 미리 정한 확률 분포(즉, 사 확률)에 
의하여 무작 로 함수를 생성하며, 생성한 함수 에서 
주어진 데이터에 합한 함수들만 고려하여 목 함수를 

결정한다. 여기서 주어진 데이터는 우도 역할을 하며 따
라서 사 확률과 우도를 결합하면 정규 확률과정을 통하

여 생성한 목 함수들에 한 사후 확률 분포를 구할 수 

있다. 특히 사 확률을 사용하여 임의의 함수들을 무한

히 생성하고 그 에서 데이터에 합한 함수만 선택할 

수 있기 때문에 데이터가 증가하더라도 생성하는 함수에 

한 융통성이 보장된다. 정규 확률과정을 측에 용
하기 해서는 데이터 개수만큼의 차원을 가지는 행렬의 

역행렬을 구해야 한다. 데이터의 개수를 이라 할 때, 
×행렬의 역행렬을 구하는데 걸리는 시간복잡도(time 
complexity)는 이기 때문에, 이 큰 경우에는 계산 
시간이 많이 소요되는 단 이 있다.
주어진 데이터 집합에 하여 정규 확률과정을 사용

한 측 문제를 해 개의 데이터로 구성된 훈련 데이
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터 집합       ⋯ 을 고려하자. 여기서 
는 입력 데이터(독립변수, covariate)로 일반 으로 여

러 성분으로 구성된 벡터이며, 는 출력값(종속변수)을 
나타낸다. 일반 으로 정규 확률과정은 다양한 유형의 

입력 데이터에 하여 실행할 수 있으나, 본 연구는 시간
에 따른 력소모량을 측하기 한 것임으로 입력 데

이터를 1차원 양인 시간으로 간주하고   로 표 하

기로 한다. 
정규 확률과정은 무한개의 확률변수들의 집합(따라서 

연속함수가 됨)으로, 이 집합에서 임의로 추출한 유한개
의 확률변수(random variable)들이 결합 정규 분포(Joint 
Gaussian distribution)를 따를 때, 이 연속함수를 정규 확
률과정이라고 정의한다. 임의의 정규 확률과정은 평균함
수(mean function)와 공분산함수(covariance function)로 결
정된다. 만약 함수 가 정규 확률과정을 따르면

∼  ′           (1)

으로 표 한다. 여기서 ≡는는 평균함수이며 
일반 으로   으로 두고,  ′ 는 공분산함수로 
 ′ ≡′′로 정의한다. 평균
함수는 시간 에서 임의로 생성된 함수값 들의 평균을 
나타내며, 공분산함수는 서로 다른 시간 와 ′사이의 함
수값 와 ′ 의 공분산을 의미한다. 따라서 시간 에
서 함수값 는 확률변수가 되며, 와 ′ 은 평균이 

  ′              (2)

이고 공분산 행렬이 

∑

    ′ 
′  ′ ′           (3)

인 결합정규분포(joint Gaussian distribution)을 따른다. 공
분산함수는 서로 다른 시간 와 ′에 한 함수값을 결정
하기 때문에 정규 확률과정을 통해 생성되는 함수 

의 성질은 공분산함수에 의해 결정된다. 
한 정규 확률과정은 주변화(marginalization) 성질을 

내포하고 있다. 즉,  ≡ 라 할 때, 정규 확률과정을 
통해 생성한 개의 함수값     ⋯ 는 결합 정

규 분포를 따른다. 즉, 입력 데이터 집합을    
⋯ 라 하면, 정규 확률 과정을 통해 생성되는 개의 
원소를 가지는 는 아래와 같은 결합정규분포를 따른다.

 ∼                  (4)

여기서  는 ×공분산행렬로    

 ∈이다. 

잡음(noise)을 고려한 경우의 측값     ⋯ 은

     ∼ 
           (5)

가 되며, 잡음 는 일반 으로 평균이 0이고 분산이 

인 정규분포를 따르고, 서로 독립임을 가정한다. 따라서 
잡음을 고려한 측값 는 ∼ 를 따르고, 

   
          (6)

로 주어진다.
개의 측정된 훈련 데이터(training data) 집합을    
        ⋯ 라 하고, 측을 한 개의 시험 
데이터(test data) 집합을  라 하면, 정규 확률과정

과 식 (5)에 의하여 와 의 확률분포는 결합정규분포를 
따르며,



∼




 

   

      




       (7)

로 주어진다. 여기서  는 ×공분산 행렬로 행
렬의 원소는 모든 가능한 훈련 데이터와 시험 데이터 

에 한 공분산으로 구성되며,     이고, 
 는 시험 데이터로만 구성된 공분산 행렬이다. 식 
(7)과 결합정규분포의 조건부 확률분포의 성질인



∼   

  이면 

           ∼   (8)

을 이용하면 가 주어진 경우, 에 한 조건부 확률을 
구할 수 있다. 식 (8)을 식 (7)의 경우에 용하면, , , 
가 주어진 조건하에 의 확률 분포는 

  
∼ 

    (9)

로 주어지며, 여기서 

≡   
    (10)

이며, 

 ≡   
   

(11)
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이다. 따라서 측값 는 정규 확률분포로 주어지고, 이 값
을 측하기 해서는 공분산 함수로 구성된 행렬  

을 결정해야 한다.

3. 공분산 함수와 초월매개변수 추정

3.1 공분산 함수 선택과 초월매개변수

공분산함수는 정규 확률과정에서 임의로 생성하는 사

 함수(prior function)의 성격을 규정하는 역할을 한다. 
공분산의 성질에 의하여 정규 확률과정에서 사용할 수 

있는 공분산 함수는 칭  성질(즉,  ′   ′ )을 
가지고 있어야 한다. 여러 유형의 공분산 함수가 사용되
고 있는데, 표 인 것을 보면 제곱 지수형(squared ex-
ponential), 다항식형(polynomials), 신경망(neural network) 
등을 들 수 있다[1, 13]. 각 공분산 함수는 고유한 매개변
수를 가지고 있으며 사 확률의 매개변수임을 강조하기 

하여 월매개변수(hyper-parameter)라 부르고, 일반
으로 우도가 가질 수 있는 매개변수와 차별 으로 사용

된다. 표 인 공분산함수로 제곱지수형이 가장 리 

사용되고 있는데[12], 식 (5)와 같이 잡음을 고려하는 경
우의 제곱 지수형은 

    














   
 








       (12)

로 표 되며 3개의 월매개변수     를 가지
고 있다. 은 신호 분산(signal variance)로 공분산의 크기에 
해당하고, 은 특정 길이 척도(characteristic length-scale), 
그리고 은 잡음 분산(noise variance)에 해당한다. 특히 
은 서로 다른 시간 사이에 공분산함수의 상  정도를 

나타내며, 입력 값에 따라 함수의 변동량을 조 하는 역

할을 한다. 를 들어 이 작을수록 함수는 빠르게 변하

며, 이 매우 큰 경우에는 공분산함수는 시간에 거의 무
함을 의미한다. 본 연구에서는 가장 리 사용되고 있
는 제곱 지수형을 사용한다. 
공분산 함수는 월매개변수를 포함하고 있기 때문에 

월매개변수를 추정해야 하는데, 일반 으로 사용하는 

추정 방법은 크게 2가지가 있다. 첫 번째 방법은 주변우
도(marginal likelihood)라 불리는    를 최 로 하

는 월매개변수 값을 의 추정치로 정하는 방법이고, 
두 번째 방법은 교차검정(cross-validation)을 사용하는 방
법이다. 본 논문에서는 주변우도와 교차검정 등 두 가지 
방법을 용하여 월매개변수를 추정하고 그 결과에 

하여 논하고자 한다. 

3.2 주변 우도를 사용한 초월매개변수 추정

주변 우도 방법은 월매개변수가 포함된 함수의 우

도를 최 화하여 월매개변수를 추정하는 것이다. 이러
한 근은 베이지안 방법이 아닌 일반 인 빈도에 의한 

통계의 최 우도법(maximum likelihood estimation)과 유
사하다. 식 (12)에 의해 에 한 주변로그우도(marginal 
log likelihood, 혹은 evidence)는 

   

  

 



 

 

  

  (13)

과 같이 주어지며, 여기서 공분산함수 행렬 은 의 함
수로   이다. 
월매개변수를 추정하기 하여 의 식 (13)을 각 

월매개변수     에 하여 편미분하면




      


 

    (14)

가 된다. 여기서 ≡이며 ≡
이고, 편미

분하는 과정에서 










와 


   


 를 사용하 다. 

주변로그우도를 수치 으로 계산하는데 가장 시간이 

많이 걸리는 부분은 ×행렬 의 역행렬 
를 구하는 

부분이다. 일반 인 방법 ( 를 들어 Gauss-Jordan 방법)을 
사용하면 시간복잡도(time complexity)는 가 되나, 
공분산 함수의 성질을 사용하면 보다 효율 으로 역행렬

을 계산할 수 있다. 공분산 함수로 구성된 공분산 행렬 
는 칭행렬이며 양의 정부호행렬(positive semi- 
definite)임으로 공분산 행렬의 고유값(eigenvalue)는 모
두 양수가 되며, 따라서  가 성립하는 하삼각행렬
(lower triangular matrix) 이 유일하게 존재한다. 이러한 
분해를 콜 스키 분해(Cholesky decomposition)라고 부르
며 추후 실제 인 수치계산에 유용하게 사용된다. 특히 콜
스키 분해는 수치 으로 매우 안정 이며 의 

시간이 요구됨으로  의 역행렬을 직  구하는 것

보다 빠르다[3]. 

3.3 LOO 교차검정(Cross-Validation)을 사용한 

초월매개변수 추정

교차검정 방법을 사용한 월매개변수 추정은 k-fold 
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교차검정법에서  경우인 LOO(leave-one-out) 교차검
정 방법을 사용한다. 번째 데이터를 제외한 훈련 데이
터가 주어진 조건하에 번째 데이터에 한 조건부 확률

은 식 (16)에서 

   

   


 

 



 


 


  (15)

로 주어지며, 여기서 는 번째 훈련 데이터를 제외한 

값들을 나타낸다. 한 와 
는 식 (5)와 식 (6)에서 

   , 그리고 훈련 데이터로   를 사용한 경

우에 해당한다. 따라서 식 (18)을 사용하면 LOO 교차검
정의 측로그확률(predictive log probability)은

    ∑     


 (16)

가 된다.
식 (19)를 계산하기 해서는     ⋯  각각에 

하여 공분산 행렬의 역행렬인   
  을 

구해야한다. 이것은 계산량이 로 시간이 매우 많이 
걸리며 데이터가 많은 경우 실 으로 가능하지 않을 수 
있다. 그러나 서로 다른 에 한    

의 계산은  
 에서 번째 행과 열을 제외

한 결과와 동일함으로 “분해를 사용한 역행렬 계산” 방
법[14]을 용하면 효율 으로 계산할 수 있다. 그 결과
로 와 

는
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로 주어지며, 여기서 ≡ 이다. 

식 (20)을 사용하면
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가 된다. 여기서 ≡
이며 ≡





이다. 따라서 






  
  

  를 만족하는 
, (    )을 

구하여 월매개변수의 추정치로 사용 할 수 있다. 

3.4 켤레기울기방법(Conjugate Gradient Method)을 

사용한 초월매개변수 추정

식 (14)와 식 (18)의 계산을 해 를 각각    
 그리고      라 두면, 동일한 일반
화한 켤 기울기방법(generalized conjugate gradient meth-
od)[5]을 사용하여 월매개변수를 추정할 수 있다. 일반
화한 켤 기울기 알고리즘의 순서도를 의사(疑似) 코드
(pseudo code)로 표 하면 <Figure 1>와 같다.

Step 1 : Set   , choose  arbitrary, 

and let   ∇

Step 2 : For  , 
update    

where  





∇







 



Step 3 : Update direction vector
  ∇




Where  



∇


Step 4 : If  , then terminate;
Otherwise go to Step 2.

 <Figure 1> Pseudo Code for the Generalized Conjugate 

Gradient Method

4. 실험 환경 및 결과

4.1 실험 환경

본 연구에서 사용한 산업용 공조기는 일반 으로 공

장의 유틸리티실에 치하고 <Figure 2>과 같이 크게 히
 코일(heating coil), 쿨링 코일(cooling coil), 그리고 송
풍기(fan)로 구성되어 있다. 온도조 은 보일러를 통해 생

성된 스 이 히  코일에 들어가 온열을 발생시키고 냉

동기를 통해 생성된 냉수가 쿨링 코일에 들어가 냉열을 

발생시켜 공조기 토출 온도를 제어한다. 따라서 <Figure 
2>의 왼쪽으로부터 들어온 외부 공기는 히  코일과 쿨

링 코일을 거치면서 일정한 온도를 유지하게 되고, 송풍
기와 덕트(duct)를 통하여 작업장으로 나가게 된다. 본 
연구에서 사용한 데이터는 공조기의 입구(외기) 온도, 히
 코일 통과 후 온도, 냉각코일 통과 후 온도, 작업장에 
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공 되는 공기 온도를 <Table 1>과 같은 센서(sensor)와 
데이터 로거(data logger)를 통해 수집하 다. 소모 력
을 히   쿨링 코일에 소모되는 에 지를 력으로 환

산한 값으로 정의하고, 매 시간 소모 력을 측정하 다. 
따라서 본 연구에서 사용한 시계열 데이터는 매시간 측

정한 소모 력이 된다. 기존 공조 설비 분야에서는 주로 
최종 소비 력을 측정하고 설비 자체의 개선을 통해 소

비 력을 낮출 수 있는 방안 주로 연구를 진행하 으

며, 소모 력을 측하는 모형 혹은 방법에 한 연구는 
거의 무한 것으로 악된다.

<Figure 2> Schematic Diagram of a Air Handling Unit(AHU)

<Table 1> Specification of Temperature Measure

Temperature Measure Specification

Data Logger GRAPHTEC midi Logger GL-820

Temperature Sensor RTD sensor 3 lines(PT-100)

4.2 소모 전력 예측 결과

제 3장에서 언 한 두 가지 방법(주변우도와 교차검
정)을 사용하여 공분산 함수를 한 월매개변수를 추
정하 고, 그 결과를 <Table 2>에 요약하 다. <Table 2>
에서 볼 수 있듯이 두 방법으로 추정한 월매개변수  

와 는 거의 일치하는 반면, 는 큰 차이를 보 다. 
추정한 월매개변수를 제곱 지수형 공분산 함수에 용

하여 시간에 따른 소모 력을 측하 으며, 그 결과를 
<Figure 3>에 나타내었다. <Figure 3>의 네모상자(□)는 
시간에 따라 측정한 소모 력 데이터를 나타내며, 실선
과 선은 각각 주변우도와 교차검정을 사용하여 추정한 

월매개변수를 용하여 구한 소모 력 측치의 평균

값을 나타낸다. <Figure 3>을 통해 볼 때, 측 결과는 

실제 실험 데이터의 불규칙 인 시계열 경향을 잘 설명

하고 있음을 알 수 있으며, 한 의 추정 방법  추정

치에 비교  무 함을 알 수 있다. 

<Table 2> Summary of Estimated Parameters by Using the 

Marginal Likelihood and the LOO Cross Validation 

  

Marginal Likelihood 31.147867 1.568892 1.782392

LOO Cross Validation 11.731334 1.205452 1.763017

<Figure 3> The Prediction of Power Consumption Versus 

Time by Using the Marginal Likelihood and 

the LOO Cross Validation

의 추정방법에 따라 추정치가 큰 차이가 있음에도 

불구하고 측 결과는 추정방법에 비교  무 한 것은 

다음과 같이 두 가지 측면에서 이해할 수 있다. 첫 번째
는 추정치 계산과 련된 것으로, 주변우도와 교차검정
을 사용하여 월매개변수를 추정하기 해서는 식 (14)
와 식 (18)의 해를 구해야 한다. 식 (14)와 식 (18)은 일
반 으로 많은 지역 최 해를 가지고 있고, 본 연구에서 
사용한 켤 기울기방법은 그 에서 하나의 지역 최 해

를 찾아주는 방법이다. 따라서 <Table 2>는 두 방법이 
서로 다른 지역 최 해를 찾은 결과일 수 있다. 한 정

규 확률과정에서는 많은 지역 최 해 에서 특정한 지

역 최 해를 찾아서 월매개변수의 추정치로 사용하는 

것이 실제 으로는 큰 문제가 되지 않음이 밝 졌다[12]. 
두 번째는 월매개변수 추정을 해 실제 데이터를 

사용했기 때문에 추정 방법에 비교  무 한 결과를 얻

을 수 있다. 즉, 사 확률에 필요한 월매개변수를 추정

하기 한 두 방법 모두 실제 데이터를 사용했기 때문에 

월매개변수 값은 실험 데이터에 향을 받을 수밖에 

없다. 즉, 두 방법 모두 데이터에 합하도록 월매개변
수를 추정했기 때문에 추정 방법이 다름으로 인해 추정

치는 다를 수 있으나, 베이지안 에서 보면 사후확률

은 거의 차이가 없다. 한 공분산함수는 사 확률을 구
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성하는 요소이며, 임의의 함수를 생성할 때 서로 다른 시
간 사이의 함수 값에 한 분산을 나타낸다. 따라서 비록 
생성된 함수들은 월매개변수의 추정치에 따라 다르지

만, 측치는 생성된 함수 에서 우도에 해당하는 데이

터를 만족하는 함수들로 구성된다. 이러한 이유로 인하
여 사후확률을 통한 측치는 월매개변수의 추정에 비

교  향을 덜 받음을 알 수 있다. 
정규 확률과정의 특징  하나는 각 독립변수에 따른 

측이 독립변수 값에 의존하는 매개변수를 가지는 확률

분포로 주어진다는 것이다. 즉, 정규 확률 과정에서는 식 
(9)에서 볼 수 있듯이 측 가 독립변수인 시간에 따라 
평균과 분산이 다른 정규 분포를 따르기 때문에 측치

의 확률분포를 사용하여 측치와 련된 다양한 통계량

( 를 들어 신뢰구간 등)을 구할 수 있다. <Figure 4>는 
소모 력 측치의 95% 신뢰구간을 평균과 표 편차를 

사용하여 그림으로 나타낸 것이다. <Figure 4>를 통해 볼 
때, 실험 데이터는 측치에 한 95% 신뢰구간에 거의 
모두 포함되어 있음을 알 수 있고, 이것은 본 연구에서 
구한 모형의 유의성을 입증하는 결과라 할 수 있다. 

<Figure 4> The Prediction of Power Consumption Versus 

Time with the Confidence Interval by Using 

the Mean and the Standard Deviation

4.3 예측 결과의 유의성 검정

정규 확률과정을 통한 측 결과의 유의성을 평균상

오차와 평균 오차 등 측 오차를 통하여 조사하 다. 
평균상 오차(mean relative error, MRE)와 평균 오차

(mean absolute error, MAE)는 각각 

   
∑  


  
   

∑       (19)

로 주어지는데, 여기서 와 는 각각 시간 에서의 테
스트 데이터 값과 측치를 나타내고, 그리고 은 데이
터 개수이다. 본 실험에서 구한 데이터에서 훈련 데이터
를 제외한 데이터 에서 훈련 데이터의 개수와 동일한 

개수로 구성된 테스트 데이터 집합 10개를 임의로 추출
하여 평균상 오차와 평균 오차를 계산하 으며, 그 
결과를 <Table 3>에 나타내었다. 

<Table 3>에서 볼 수 있듯이 평균상 오차는 약 0.034
로 이것은 측치의 약 3.4%가 측오류임을 의미하며, 
데이터 집합에 무 하게 비교  일정한 값임을 알 수 있다. 
평균 오차의 경우에도 데이터 집합에 따른 편차가 크

지 않으며, 평균값은 약 1.430이다. 이 값은 정규 확률과
정을 통해 구한 측치 확률분포의 표 편차인 1.813보
다 작은 값임으로, 평균 오차가 측 모형의 표 편

차 내에 포함됨을 의미한다. 이와 같은 측 결과를 통해 
볼 때, 정규 확률과정을 용한 측은 비교  만족스러

움을 알 수 있다. 

<Table 3> The Result of Prediction Errors

Data set MRE MAE

1 0.033 1.388
2 0.034 1.446
3 0.038 1.590
4 0.030 1.259
5 0.035 1.501
6 0.037 1.603
7 0.030 1.302
8 0.034 1.411
9 0.033 1.393

10 0.034 1.407
Average 0.034 1.430

추정 모형에 한 합도를 아래와 같은 가설검정을 

통하여 고려하 다. 정규 확률과정에서 측치는 독립변
수인 시간에 따라 변하는 평균과 분산을 가지는 정규 확

률분포로 주어지기 때문에 측치를 정규 확률분포의 평

균으로 간주하면 동일한 시간에 하여 같은 개수의 훈

련 데이터와 측치를 사용하여 가설검정을 수행할 수 

있다. 한 각 측치는 동일한 평균과 분산을 가지는 확

률분포에서 추출한 표본이 아니며 훈련 데이터가 측치

의 신뢰구간에 부분 포함되기 때문에, 비모수 가설 검
정 에서 측치를 심으로 훈련 데이터가 고르게 분

포됨을 Wilcoxon의 부호-순  검정(singed-rank test)을 사
용하여 추정 모형에 한 합도 검정을 실시할 수 있다. 
이때 귀무가설은 “훈련 데이터와 측치의 차이가 0을 
심으로 고르게 분포되어있다”이다. 개의 훈련 데이터 
와 측치 에 하여 번째 데이터 의 값 순
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를 라 하면, 귀무가설 하에 검정통계량 는 

 ∑                (20)

로 주어지며, 여기서   는  의 부호를 
나타낸다.
표본의 개수가 ≥ 인 경우, 귀무가설 하에 검정통

계량 는 근사 으로 평균이 0이고 분산이 
인 정규분포를 따른다. 즉,

∼      (21)

이다.  인 데이터를 사용하여 계산한 검정통계량은 
 이며, 유의 수    에서 기각역은  
임으로 귀무가설을 채택할 수 있다. 즉, 훈련 데이
터와 측치의 차이는 0을 심으로 고르게 분포되어 있
고, 한 훈련 데이터가 측치의 신뢰구간에 부분 포

함되기 때문에 추정 모형은 합하다고 할 수 있다. 

5. 요약 및 결론

본 논문에서는 공조기의 효율  에 지 리의 필요

성과 이에 따른 공조기에 소요되는 력 측의 요성

에 입각하여, 공조 시스템에서 측정된 소모 력 데이터
를 사용하여 불규칙 인 소모 력을 측하는 모형을 

제안하 다. 제안한 측 모형은 정규 확률과정을 사용
한 것으로 기존의 선형 회귀 등과 같이 회귀 모형을 

한 함수 유형을 제한하는 방법의 단 을 보완한 것이다. 
특히 제안한 모형은 베이지안 에서 사 확률로 정규 

확률과정을 통해 생성한 함수를 사용하고 실험 데이터를 

우도로 하여 측치를 사후확률의 형태로 구하는 모형이

다. 정규 확률과정을 용한 측 모형은 시간에 따라 불
규칙 으로 변화하는 공조기의 소모 력 시계열 데이터 

측에 용하기 합한 모형이며, 공분산 함수로 제곱 
지수형을 사용하 고, 이에 따른 월매개변수를 주변우
도와 교차검정 방법을 용하여 추정하 다.
제안한 측 모형을 실험 데이터를 용하여 구한 

측 결과는 실제 실험 데이터의 시계열  경향을 비교  

잘 설명하고 있음을 알 수 있었으며, 한 측 결과는 

월매개변수의 추정 방법  추정치에 비교  무 함을 

알 수 있었다. 특히 제안한 측 모형을 통해 측치에 
한 확률분포를 구할 수 있음으로 이를 통해 측치와 

련된 다양한 통계량을 구할 수 있었다. 그 로 측치
에 한 신뢰 구간을 구한 결과, 실험 데이터는 측치에 
한 95% 신뢰구간에 거의 모두 포함되어 있음을 알 수 

있고, 이것은 본 연구에 용한 모형의 유의성을 입증하
는 결과라 할 수 있었다. 
본 연구에서는 시간을 독립변수로 간주하고 정규 확

률과정을 사용하여 소모 력을 측하 다. 그러나 본 
연구에서 고려한 공조 시스템은 시간 외에 송풍기, 히  

 쿨링 코일 등의 제어 가능한 변수들이 있다. 따라서 
완 한 에 지 리를 해서는 이러한 변수들을 추가로 

포함하여 소모 력을 측해야 한다. 그러나 다변량
(multivariate)이며 각 변수들의 특성이 서로 상이한 경우
의 공분산 함수에 한 연구는 아직 미비한 실정이며, 특
히 본 연구의 경우에는 송풍기의 속도, 히   쿨링 코

일의 온도 등 각 변수 값의 단 가 다르기 때문에 이러

한 특성을 고려한 공분산 함수에 한 연구가 선행되어

야 한다. 따라서 향 후 시간 외의 제어 가능한 모든 변수
를 포함하는 공분산 함수에 한 연구를 수행해야할 필

요성이 있다고 단된다.
본 연구의 결과는 향후 시계열 데이터 측 모형과 공

조기의 소모 력 상황을 비교 검토하고, 측 모형의 신

뢰성 검증을 통해 자동차 건조 공정에 사용되는 여러 공

조기들의 에 지 소비 패턴을 측하여 리하는 데 

용할 수 있을 것으로 단된다.
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